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1. WSTĘP 
 
1.1.  Nazwa zamówienia 
 
Nazwa i adres inwestycji: Wymiana oświetlenia podstawowego w pokojach biurowych Świętokrzyskiego  
Urzędu Wojewódzkiego.  
Miejsce wykonywania zadania – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach , budynek A, Al. IX Wieków 
Kielc 3, 25-516 Kielce. 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach ,  
                                                   Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 
                                                     
1.2. Przedmiot i zakres zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia niniejszej ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót remontowych. 
Ogólna Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę opracowania specyfikacji szczegółowej. Ustalenia 
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla poszczególnych grup objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
1.2.1. Zakres robót 
 
Zakres robót obejmuje wykonanie: 
45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 
 
1.3. Prace  towarzyszące  i  roboty tymczasowe 
 
Do Wykonawcy należą następujące prace: 
- transport, składowanie materiałów i wyrobów, 
- usunięcie z terenu materiałów z rozbiórek i odpadów, 
- udział  w czynnościach poprzedzających odbiór robót, 
- zapewnienie gwarancji (części, materiały i robocizna) w warunkach określonych  w dokumentach  ogólnych 
w tym gwarancji z tego tytułu dostawy, jeżeli tak się należy. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
W niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia i określenia nigdzie wcześniej nie zdefiniowane. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną (ST) i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie określonym w dokumentach 
Umowy o wykonanie robót , wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków. 
 
1.5.2. Organizacja robót 
Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymania obiektów należy stosować się do unormowań zawartych  
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w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 „Prawo budowlane” w aktualnie obowiązującej wersji. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego do Wykonawcy, 
stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego podziału tolerancji., 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane  i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów i normatywów zakresu ochrony środowiska na 
placu budowy i poza jego terenem. 
W okresie trwania robót objętych zakresem umowy Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, 
szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych  
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót 
budowlanych 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót  albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone do użycia, 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczna wydaną przez uprawniona 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej określonej w umowie. 
 
1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane prze organy administracji państwowej  
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i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI I WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Do wykonania robót określonych w pkt.1.2.1. mogą być stosowane wyłącznie materiały  
i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,  
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy  Prawo 
budowlane. Zastosowane materiały i wyroby powinny być zgodne z wymaganiami określonymi  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe 
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji robót, 
posiadających odpowiednie oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
deklaracje zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. 
Dokumenty stanowiące podstawę wykonania robót, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych 
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, Kierownik budowy ma obowiązek przechowywać przez 
okres wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. 
 
2.2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte z terenu 
budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Inspektorem nadzoru 
Wykonawca może otrzymać zezwolenie na użycie materiałów  nie odpowiadających wymaganiom 
określonym w dokumentacji projektowej oraz ST, ale cena tych materiałów musi ulec zmianie. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,  wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z poniesieniem  odpowiedzialności technicznej i kosztowej. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli prze Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub po za placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa  lub ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału  
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej  
3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Jakkolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia  nie gwarantujące zachowanie warunków Umowy, 
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zostaną prze Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportowych będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonym  
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiałów lub sprzętu, pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
nie mogą być dopuszczone do ruchu. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z  wymaganiami ST, Programu Zapewnienia jakości 
(PZJ), projektu organizacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach Umowy, ST, a także w normach i wytycznych. 
 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
 
6.2 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają : 
1. właściwe dokumenty wymagane przez Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004  

(Dz.U. z 2004 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami) lub przez inne przepisy obowiązujące w czasie 
stosowania danych wyrobów. 

2. dokumenty wymagane przez dokumentacje projektową. 
3. dokumenty wymagane przez ST. 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone z zastrzeżeniem pkt. 2.4 niniejszej 
OST. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 
Przedmiar robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2  września 2004 r. (Dz. U. Nr 202, 
poz. 2072) powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i  zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 
Obmiar robót dotyczy umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podawanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami określonymi w KNR właściwych dla 
danych rodzajów robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2 Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
 
8.2.1. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad stosowanych przy ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Projektanta. 
 
8.3. Odbiór ostateczny robót 
 
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości  
i wartości. Odbioru ostatecznego robót dokona Inspektor Nadzoru  przy udziale Zamawiającego, Projektanta i 
Wykonawcy. Inspektor Nadzoru odbierając roboty dokona ich oceny na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. Wszystkie zarządzone przez Inspektora Nadzoru roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inspektor Nadzoru. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3 „Odbiór ostateczny robót” 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest ocena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcza jednostkę obmiaru ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę  
i przyjęta przez Zamawiającego zgodnie z podpisaną umową. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenia ryczałtowego będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu z narzutami,  
- koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny,  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT 
 
9.2. Warunki Umowne i wymagania ogólne OST 
 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych niniejszej 
specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczególnione  
w kosztorysie. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 207, poz. 1117 i 1118)  
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z późniejszymi 
zmianami)  
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu  
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953)  
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)  
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz.U. z 2003r. Nr 
120, poz. 1126)  
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. . w sprawie  szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego  (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072)  
7. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady , Warszawa 1997 
8. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92, poz..881) 
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1. PRZEDMIOT I ZALKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania wykonania i odbioru robót 
związanych z demontażem istniejących opraw żarowych w pokojach biurowych Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach oraz montażem nowych opraw świetlówkowych przewidzianych do zamontowania  
ramach  prac dotyczących zadania „Wymiana oświetlenia podstawowego w pokojach biurowych Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego”  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu i mające na 
celu demontaż 1 039 sztuk opraw żarowych oraz montaż 1 013 kompletów opraw świetlówkowych, przewidziane  
w obiekcie przetargowym.  W zakres tych robót wchodzą: 
Demontaż istniejących opraw oświetleniowych: 
- demontaż opraw żarowych  - 1 039 szt. 
Montaż nowych opraw świetlówkowych: 
- montaż opraw oświetleniowych  - 1 013 kompletów  
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST SA zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną specyfikacją 
Techniczną pkt. 1.16 
 
1.4.1 Osprzęt instalacyjny  
Materiały, elementy dodatkowe stosowane przy układaniu przewodów i wykonaniu połączeń instalacyjnych. Pod 
pojęciem osprzętu instalacyjnego ujęto: koryta kablowe systemy mocujące, puszki instalacyjne, łączniki, rury, 
osłonowe, oznaczniki, zaciski, ochronne złączki, itp. 
 
1.4.2. Przewód elektryczny 
Element przewodzący prąd elektryczny obudowany materiałem izolacyjnym, służący do dostarczania energii 
elektrycznej, sygnałów elektrycznych w określone miejsca. 
 
1.4.3.Urządzenia elektryczne 
Elementy instalacji służące do przekształcania, przesyłania, rozdziału, wykorzystywania energii elektrycznej. 
 
1.4.4. Oprawa oświetleniowa  
Urządzenie służące do połączenia z instalacją źródeł światła, zapewniający ochronę źródeł światła, przed wpływami 
zewnętrznymi oraz zapewniające odpowiednie parametry świetlne. 
 
1.4.5. Gniazdo wtykowe  
Element końcowy obwodu, instalacji do połączenia wtykowego urządzeń przenośnych. 
1.4.6.Obwód instalacji elektrycznej 
Zespół elementów połączonych ze źródłem energii (urządzeniem rozdzielczym) chroniącym za pomocą wspólnego 
zabezpieczenia przeciwprzepięciowego. 
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1.4.7. Stopień ochrony IP 
Określona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony elementów instalacji przed przedstawianiem się ciał stałych i 
wnikaniem cieczy i gazów, którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. Niniejsza 
zasada obejmuje całość robót związanych z demontażem istniejących opraw żarowych w pokojach biurowych Urzędu 
oraz montażem nowych opraw świetlówkowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz 
ich zgodność z normami, umowa, dokumentacją techniczna i projektowa, pozostałymi specyfikacjami, poleceniami 
inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora 
Nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.2 
 
2.2. Wymagania dotyczące opraw oświetleniowych 
Oprawy muszą spełniać wymogi Polskiej Normy dotyczącej oświetlenia wnętrz: PN-EN 12464:2003 
 
2.2.1. Atesty 
Zastosowane materiały, osprzęt lub urządzenia muszą odpowiadać dokumentacji projektowej oraz muszą posiadać 
aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub inne 
dokumenty potwierdzające zgodność z wymogami zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem 
akceptację Inspektora Nadzoru.  
 
2.3. Wymagania szczegółowe dotyczące montowania opraw 
2.3.1. Parametry techniczne opraw 
- Oprawa rastrowa, zawieszania na linkach stalowych, z dookólnym ograniczeniem olśnienia, 
- Sterowanie elektroniczne, 
-Kolor obudowy biały/srebrny, 
- Barwa światła 830. 
- Wysokość zawieszania – 2.50 m  (spód oprawy na poziomie dolnej płaszczyzny podciągów). 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3 
 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót demontażu i montażu opraw oświetleniowych. 
Prace demontażowe i montażowe należy wykonać ręczenie przy użyciu drobnego sprzętu wskazanego przez 
producenta urządzeń oraz odpowiednich rusztowań i drabin. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie 
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane   
i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu                                                                  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4. 
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4.2. Wymagania dotyczące transportu  
Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem i zawilgoceniem, w sposób 
zgodny z instrukcjami producenta opraw oświetleniowych. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
prowadzić zgodnie z przepisami o ruchu drogowym raz w sposób nie kolidujący z wewnętrznymi przepisami 
obowiązującymi na terenie czynnego Urzędu.  

5. WYKONYWANIE ROBÓT                                                                                                                                                                    
5.1. Zasady ogólne wykonywania robót                                                                             

 Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.  
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca 
prowadzenia robót montażu opraw oświetleniowych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robót 
budowlanych. 

5.2 Zasady wykonania robót. 
 
5.2.1. Demontaż istniejących opraw oświetleniowych  
Demontaż istniejących opraw oświetleniowych obejmuje. 
- rozłączenie opraw od instalacji elektrycznej zasilającej. 
- demontaż opraw, wraz z kostkami elektrycznymi. 
- transport elementów zdemontowanych opraw. 
 
5.2.2. Montaż opraw oświetleniowych 
Montaż nowych opraw oświetleniowych obejmuje: 
- przygotowanie podłoża pod nowe – nawiercenie otworów pod kołki rozporowe, montaż kołków. 
-  zamocowanie linek nośnych stalowych do kołków, 
- montaż nowych opraw świetlówkowych do linek, 
- podłączenie do instalacji do wpustów sufitowych,  
- pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, 
- pomiar impedancji pętli zwarciowej, 
- próbny rozruch przygotowanie do odbioru. 
 
5.2.3. Łączniki i akcesoria 
Wykonawca zastosuje łączniki i akcesoria montażowe odpowiednie do zastosowanych materiałów. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt.6 
 
6.2 Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości obejmuje: 
- ocenę jakości materiałów przed montażem, 
- sprawdzenie kompletności dokumentów 
- brak uszkodzeń mechanicznych, rys wgnieceń i trwałych zabrudzeń elementów przed montażem i po montażu, 
- sprawdzenie odchyleń pomiarowych zamontowanych elementów opraw według danych producenta, 
- brak uszkodzeń elementów budynku stanowiących podłoże montażowe dla opraw , 
-sprawdzenie działania opraw według parametrów producenta oraz według warunków wykonania robót określonych 
w niniejszej specyfikacji. 
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6.3. Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7 
 
7.2. Obmiar robót 
Jednostki obmiarowe: 
- Demontaż opraw żarowych – szt. 
- Dostawa opraw świetlikowych – kpl. 
- Montaż opraw świetlówkowych – kpl. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt.8 
 
8.2. Odbiór robót 
Roboty związane z montażem opraw oświetleniowych podlegają: 
- Odbiorowi przed wbudowaniem na zgodność z aprobatą lub dokumentacją indywidualną w zakresie rozwiązania 
konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania, 
- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
-Odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu – zawieszeniu opraw świetlówkowych, 
- Odbiorowi końcowemu, 
- Odbiorowi ostatecznemu – pogwarancyjnemu. 
Do odbioru końcowego Wykonawca winien dostarczyć: 
-dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji projektowej, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, 
- oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości zamontowanych urządzeń do eksploatacji. 
Komisja odbiorowa dokonuje zbadania kompletności, aktualności i stanu powykonawczej dokumentacji technicznej, 
dokonuje bezpośrednich oględzin wszystkich elementów urządzeń elektrycznych, sprawdza funkcjonalność urządzeń 
oraz wyniki pomiarów elektrycznych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest ryczałt ustalony dla danej pozycji przedmiaru robót. 
 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
10.1. Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie obowiązujące z tym rodzajem normy polskie (PN) i branżowe (BN) w tym  
w szczególności” 
PN-EN 12464-1:2003 Technika świetlna. Oświetlenie miejsc prac. Część 1: Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń, 
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym, 
PN-90/E-01005 Technika świetlna. Terminologia, 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
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bezpieczeństwa i higieny pracy (t. jedn. Dz. U. z 2003 r.. Nr 169, poz. 1650). 
 
10.2. Inne dokumenty 
- Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobów, których 
właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie, 
- Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producenta lub dostawców wyrobów budowlanych, 
szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych. 
 
 
 
 
 
 
 


