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Informacja dla Wykonawców nr 2 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn.: „Zakup i montaż urządzenia podtrzymującego napięcie UPS dla serwerów i stanowisk 
operatorskich w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach”, znak: AG-I.272.1.13.2017. 
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2017. poz. 1579), w związku z zadanymi pytaniami udziela wyjaśnień:  

 
Pytanie 1: 
 
Czy intencją Zamawiającego poprzez określenie wymagań minimalnych dla mocy UPSa na poziomie 30 
kVA 30 kW, było określenie minimalnej mocy czynnej i biernej potrzebnej dla pokryia zapotrzebowania 
zasilanych urządzeń, a tym samym czy Zamawiający uzna spełnienie ww. warunków moc wyjściową 
czynną i pozorną UPSa na poziomie wyższym niż wymagana, np. 40 kVA, 36 kW (przy współczynniku 
mocy PF = 0,9) i zachowaniu wszystkich innych wymagań opisanych w SIWZ?  

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający w SIWZ określił moc pozorną zasilacza UPS jako min. 30 kVA, tym samym Zamawiający 
uzna moc wyjściową czynną i pozorną UPS na poziomie wyższym niż wymagana (przy zachowaniu 
wszystkich innych wymagań opisanych w SIWZ). 

 


