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Informacja dla Wykonawców nr 2  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Modernizacja stacji TRAFO”, znak: AG.I.272.1.25.2018. 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2017. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” w związku z zadanym pytaniem 

udziela wyjaśnień:  

 

Pytanie 1: 

„Proszę o podanie rodzaju zastosowanych wyłączników zasilających w rozdzielnicy. Czy należy 

zastosować wyłączniki kompaktowe, takie jak widnieją na elewacji rozdzielnicy, czy wyłączniki 

powietrzne, na jakie sugerowałby komentarz (IZMX16) przy jednym z wyłączników na schemacie idowym” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że właściwym wyłącznikiem zasilającym w rozdzielnicy będzie wyłącznik 

kompaktowy (w polach zasilających z blokadą mechaniczną i napędem silnikowym do podłączenia na 

późniejszym etapie agregatu prądotwórczego) jak również wyłącznik powietrzny o którym mowa 

w komentarzu (IZMX 16) przy jednym z wyłączników na schemacie idowym.  

 

 

Powyższa informacja stanowi integralna część SIWZ i nie powoduje przedłużenia terminu składania 

i otwarcia ofert, jak również nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.  

 

  

 

 


